
必要な処置を講じ
た年月日と内容

施設の点検　(毎日1回 ・ 休日を除く)
点検日

平成26年9月分

点検項目 擁壁等 産廃飛散等 水処理施設 放流水

異常の有無 無 無 無 無

値 7.9（25℃） 2.2 2 40

異常の有無 無 無 無 無

放流水の水質検査　(月１回)
採取場所 採取年月日

最終放流槽 平成26年9月29日

検査項目

基準値 基準値 基準値 基準値
5.8～8.6 60ｍｇ/Ｌ 60ｍｇ/Ｌ 120ｍｇ/Ｌ

水素イオン
濃度ｐＨ（-）

ＢＯＤ
ｍｇ/Ｌ

浮遊物質量
ｍｇ/Ｌ

窒素含有量
ｍｇ/Ｌ


